Siltuma mezgla montazas shéma
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r. Nosaukums Siltuma Siltummainis No Udens ievada mezgla BQND_M
p.k. slodzes, kW B30-2-20/20, N=72kW
q Udens patérina méritajs
1 Apkure 44,5 dn20, G=2,5m3/st
N IzpleSanas tvertne
2 Ventilacija 0 V=50L
3 Karstais Udens 72
Kopa: 116,5
Piezimes.
1. Atgaisotajus iebuvét caurulvadu augstakajas vietas.
2. Komplekt&josas iekartas iebuvet atbilstosi iekartu pases prasibam.
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