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PROJEKTE S^tN,tS UZDEVUMS
Daudzdt:okfu dz-rvojamas majas Tirgus iela2, Valmierd

ekas vienkar5otas atj aunoSanas apliecinajuma karte

t5.09.2016.

ProjektEsanas uzdevuma m€r[<is: zema energijas paterilra maja, Okas arhitektoniska izskata

uzlabo Sana, ekas tehni ska stavokla uzlabo Sana.

Projekt€$anas uzdevums izstriidats saska4a ar Ekas energosertifikatu, ta pielikumiem -
"paiskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitati uzlabojoSiem pasdkumiem, kuru

rstenoSanas izmaksas ir rentablas paredzamaja @lanotaja) kalpo5anas laik6" saska4a ar

09.07.2013 MK noteikumu Nr. 383 "Noteikumi pareku energosertifikaciju" 3.pielikumu,

"Parskatu par Okas energosertifikata aprO\inos izmarfiotajan ievaddatu vdrttbam"

saska4a ar15.OZ.Z016. MKnoteikumuNr.l60 pielikumu, Tehniskas apseko5anas atzinumu

un 2016.gada g.maija daudzdz-lokfu dzr=vojamlis miijas Tirgus iel5 2, Valmierii dzlvokfu

Ipa5nieku aptaujas protokolu.
Ekas vienkar$otas atjaunoSanas apliecinajuma karti paredzels iesniegt AS "Attrstibas finan5u

instit[cija Altum" dallbai programma "Izaugsme un nodarliindtrba" 4.2.1. specifiska atbalsta

mer\a iv"i"inat energoefektivitates paaugstina5anu valsts un dzwojamas ekas" 4.2.1.1.

tp""ifitka atbalsta mErka pasakuma "Veicinat energoefektivitates paaugstinaSanu dzrvojamas

CKAS .

1. USPARIGA DALA
1.1. Visparlgo riidltiiju dafa:

1 .1.1. Situacijas plans.

1.1.2. Dafas vai sadalas rasejumu sarakstu un to markas.

1.1.3. B[vprojekta dafas vai sada!6s vadrtaja apliecinajums.

1.1.4. Paskaidrojuma raksts, t.sk. aprakst-rt energoefektivitates nosacrljumus.

1.1.5. B[ves pagraba stdvu, stavu un jumta plani ar izm6riem, mezgli ar norddem,

kura lapa skaUt.

1.1.6. Ekas fasades ar augstumaattrmem.
I.1.7 . Raksturrgie griezumu, mezgli - logu stiprindjumi ailas u.c.

1.1.8. Mezglos nordd-rt asis, augstuma atz-rmes, norad-tt lapas ar ko kopa skatamas, M
1: 10, M1:20, M1:50.

1.1.9. Blvizstradajumu un bDvmaterialu specifikacijas uz katras rasejuma lapas.

1.1.10. Risinajumi dabrgas ventilacijas sistemas ierrkoSanai, durvju ailu siltina5anai,

pamatu Suvju plaisu blTvesanai, ventilacijas turbrnu uzstadr5anai

2.2.teritorij as sadaf a :

2.2.1. Bflvprojektaplanarasojuma lapa M 1:500 uzuzmEr4uma plana ar zemes gabala

robelam.

2. ARHITEKTURAS DA[,A



2.1. Ekas cokols:
2.1.1. Cokola siltina5ana, no dzwokla drsienas un pagrabstava arsienas sadurvietas

2,0m uz leju tai ekas dafai, zem kuras ir pagrabs ar putupolistirolu (XPS vai
EPSl50EXTRA) 100mm biezumd (l"d<0,036 Wm*K).

2.1.2. Cokola siltina5ana, no dzivokfa drsienas un pamatu sadurvietas 1,50m uz leju
tai ekas dalai, zem kuras nav pagrabs ar putupolistirolu (XPS vai EPS150EXTRA)
l00mm biezuma ()"d<0,036 Wim*K).

2.I.3. Pirms cokolu siltina5anas paredzet pamatu vertikalo hidroizolaciju un pec

siltinaSanas izveidot ekai pamatu apmali, lai nepiefautu mitruma iekflSanu ekas

pamatos un jaunaja siltumizolacijas slam.

2.2. Ekas pagrabs:
2.2.I. Pagraba parseguma siltinaSana no izolacijas materialu l50mm biezuma

(l.d<0,037 Wm*K).
2.2.2. Dzlvoklr/pagraba starpsienu siltina5ana ar 100mm akmens vati (),<:0.037

W(mK)). Siltina5anu veikt no pagrabapuses.
2.2.3. Pagraba elektroinstalacijas kabefu savieno5anas karbas un apgaismes

armaturas uzstadrt arpus siltinajuma.

2.3. Ekas jumts:
2.3.1. Jumta siltinaSana ar 240mm izolaciias materialu akmens vati )"<0.037

W(mK)).
2.3.2. Jumta seguma nomai4a.
2.3.3. Durvju izejai uz jumtu nomai4a uz jamam energoefektrvakam durvTm.

2.4. Ekas fasiide:
2.4.1. Arsienu siltina5ana ar 180mm akmens vdi ()"<0.037 W(mK)). Logu ailu

siltinaSana ar akmens ()"s0.037 W(mK) ar 20-30mm bient siltumizolacijas slani.

Ventilacijas kanalu izveide iebUv6jot manualu vai paSregulEjoSu pieplldes vdrstu.
2.4.2. Durvju koda izvirzlSana virs siltindjuma.
2.4.3. Jumta lietus [de4u novadr5anas sistemas atjauno5ana.

2.4.4. Ieejasjumti4a nomai4a, noteksistemas uzstadrSana.

2.4.5. Fasades apdare ilgtermir,ra (10 gadi) noturrga pret apaug5anu ar
mikroorganismiem.

2.5. Durvis un logi: i

2.5). Dzrvokfa koku logu nomai4a uz PVC logiem ar dubulto stiklojumu ar stikla
selektrvi pdrkldjumu, U<1.3 (Wim'?K), ailes bhvet ar hermetiz6jo5am bhvlentam, iesk.

logu papildus vedinaSanas sistEmu, ieskaitot tvaika, veja barjeras lentas.

2.5.2. Veco koka ardurvju un tehniska stava durvju nomai4a, uzstadot durvis ar

kop6jo durvju Usl.8 (Wm'?K), ailes blTvet arhermetizEjoSam bhvlentam
2.5.3. VOjtvera durvju nomai4a.
2.5.4. Siltummezgla durvju nomai4a.

2.6. Kflp4u telpas remonts:
2.6.1. Griestu remonts, plaisu aizdare.
2.6.2. Sienu remonts, plaisu aizdare.
2.6.3. Grrdas remonts - grrdas segumam izmantotpalizTtdzinoSo masu.

2.6.4. Margu atjaunoSana, kraso5ana, margu uzlikas izb[ve - koka uzlikas.
2.6.5. Instalacijas vadus un kabefus ievietot plastikata kabefu kanalos.



3. INZENIERRISINAJUMUDA[,A:
lnZenierkomunikaciju atvtzrsana par siltinajuma tiesu (gazes ievadu, elektrosadales,

kondicionieris u.c.)

3.1. Karstii trdens apgiides sistEma:

3.1 .l . Karsta fldens sistemas cirkulacijas caru]vadu izblve'

3.1.2. Karsta ldens stawadu un gufvadu nomai4a t.sk siltinaSana.

3.1.3. Iek5cjo trklu plani un aksonometrisko shemas.

3.I.4. Blvizstradajumu un bfivmaterialu specifikacijas'

3.2. AukstE trdens apgiides sist6ma:
3.2.1. Auksta Ud.tr. gufvadu un stawadu nomaiqa, pretkondensata izolacijas

uzstadrSana.

3.2.2. IekSEjo tftlu plani un aksonometrisko shemas.

3.2.3. Bflvizstradajumu un btivmaterialu specifikacijas'

3.3. Apkure:
3.3.1. Apkures veco caurulvadu nomair,ra pret jauniem pvc caurulvadiem un to

noizolesana ar 30mm (caurulem virs DN32-40mm) rupnieciski talotam izolacijas

daulam l.D<0.037 Wi(mK); q1:8,0Wm.
3.3.2. Apkures sistemas parblve izveidojot divcaurulu sistemu un izveidojot

individudl6s regule5anas un uzskaites sistemu. Obligati jamaina eso5ie stawadi un

gufvadi. Vecie iadiatori ir jamaina uz jauniem terauda radiatoriem saska46 ar apkures

Jiri6-ur projektu, ieteicams uzstad-rt svaiga gaisa pieplDdes varst.i ttz radiatoriem,

piemCram, Purmo AIR gaisa piepl[des ierlci. Individuala regule5ana dzTvok]os

nodro5inas iespeju sartazinat siltumneseja temperatr)ru, nepasliktinot komforta hmeni

iek5telpas. OUtigati jauzstada termoregulatori uz apkures st5wadiem ar atgaitas

temperatlras balansieriem.
3.3.3. Nepiecie5ams nodro5inat

automatisku sistemas regule5anu

telpu debess pusem.

3.3.4. Siltummezgla automatizaclja/tekonstrukcija atbilsto5i SIA ,,Valmieras [dens"

tehniskajiem noteikumiem.
3.3.5. Apkures sistemas balansesana, teunoregulatoru uzstadrSana.

3.3.6. Apkures sildelementu nomai4a kap4utelpas.

3.3.7. Iek5djo uklu plani un aksodometrisko sh€mu.

3.3.8. Blvizstradajumu un b[vmaterialu specifikacijas.

3.3.g. Grafiski"attelota gaisa varsta uzstadrsana aiz radiatonem

3.4. Vcdinii5ana:
3.4.1. Ventilacijas skurster.ru galvu apmesana ar stiegrotu apmetumu (vai piem.:

IDROSILEX PRONTO hidroizolacijas materialu), virsmu nosegSana ar cinkota skarda

cepurem.
3.4.2. Ventilacijas kanalu atjauno5ana, t-trlSana.

3.4.3. Nodro5inat dabrgo gaisa apmai r vienada kvalitatO visos dzrvokfos.

3.4.4. Izblvet arsienas gaisa pieplfldes varstus (manuali regulejams, apnkot ar gaisa

filtru un pretkondensata aizsardzrbu, gaisa caurlaidrbu 0.91/s).

3.4.5. Grafiski attelota ventilacijas restu uzstadrsana fasade

3.4.6. Ventildcijai jiinodro5ina Ekas mikroklimatu:

gan sildkerme4u individualu regule5anu' gffi
atkanaa no ara gaisa temperafluas un atkan-ba no



3.4.6.1. Pilniga pelejuma senes un afgu atustrbas apstakfu noverSana visas ekas dalas,

visos gadalaikos, visos ekas turpmakos ekspluatacijas gados konteksta ar projekta
lietus ldens un kondensata novadrSanas no visam virsmam un sla4iem dalu.

3.4.6.2. Gaisa apmai4as maksimala stabilitate un virziens siltumizolacijas sla4u

efektrvas Z[Sanas nodroSinaSanai visa turpmaka ekas ekspluatacijas gaita.

3.4.6.3. Neatkanba no citiem dzwokfiem un laika apstakliem.

3.5. Elektroinstal[cija: elektroinstalacijas sakdrtoSana ekas pagraba, kaplru telpas un
benilos.

3 .6 . Zib ens a izs a rdzlb az p ar e dzEt ekas zib en s arzs ar dzrbu.

EKONOMIKAS DAI A :

4.1. Blvdarbu apjomi.
4.2. Izmaksu aprekins (tame).

BUVDARBU ORGANIZACIJA :

5.1. Bflvdarbu generalplanaizstrade, paskaidrojuma raksts darba aizsardztbal
5.2. Blvlaukuma noZogojums, majas ieejas mezglu norobeZoSana.

53. GajOju kust-rbas shema.

5.4. Transporta iebrauk5anas - izbraukSanas vieta.
5.5. Bflvdarb a v a{rtaja, blvnieka darba telpas u. c.

5.6. Blvizstradajumu iespejamas novietnes.
5.7. BfvgruZu konteinera vietas.
5.8. Norad-rt blvdarbu tehnologijas sectbu.

Piezrmes:
1. Projekts jaizstrada saskalra ar Latvijas Republika speka eso5iem normatrvajiem

aktiem.
2. Projektu izstrada saska4a ar ETAG 004 prasrbam.

3. IJzra[rt pielietojamo fasaLu siltinajuma sistemu (ar pienmi vai ekvivalents),
norad-rtvisus nepieciesamos profilu veidus, kuri tiks izmantoti. Profila daudzumus

uzr adirt blvdarbu apj omo s.

4. Projektu rzstrada saska4a ar Ekas energosertifikatu un Tehniskas apseko5anas

atzinumu.
5. Objekts obligati jaapseko daba, pirrns projekta izstrades.

6. ProjektEtajs saskar,ro projekta dokumentaciju ar LR normaUvos aktos noteiktajam
institUcijam un persondm un LR normatrvos aktos noteiktaja kaftiba.

SIA,,VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
valdes priek5sedEtajs Valdis J€gers
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